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Verkoop [Afd 8.4.2]

710 - tNSP

lso/tEc 17020

Origineel verslag

Ëv
LAC

Niet conform

rspecteur: BennyVan Lierde Verslagnummeí't22131072024137047111l

rlgemeen
,dres controle: Datum van de keuring: 3L10712024

tÍaat + nummer: Eigenaar:
,loosterstraat28,3870,Heers(Betgië) lnstallateur:
te fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981 BTW installateur:
ype: Verkoop [Afd 8.4.2] Type lokalen: Huis

iijkomende categorie: Afwijking:

[Huishoudetijke instaltatie oud AREI [Afd 8.2.21,

Oude huishoudelijke instaltatie [Afd 8.2.1]l

itektrische installatie
letbeheer: Fluvius Limburg
lominale spanning: 230V - AC

lominale stroom aansluitbeveiliging: 32A

bedingskabel hoofdbord: WB 4 x 16 mm2
'ype aarding: Aarding is niet vastgesteld
,taat van vast of vast opgesteld elektrisch
naterieel:
liet ok

EAN : 54144920 6 00527 21 32

Teller Nr: 1 SAG12001 32462

Dagindex:31
Nachtindex:28
Aardingsweerstand: / Niet gemeten

Minimale isolatieureerstand: 0,2 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Rechtstreekse aanraking: Niet ok

Onrechtstreekse aanraking: Niei ok
Controle van de foutlussen: OK

,ontinuiteit van de beschermingsgeteiders van de contactdozen: Niet ok

:ontinuiteit van de vaste, vast opgesteLde of verpLaatsbare toestellen met vaste stand plaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse l: OK

lontrote van de vaste, vast opgestelde ofverplaatsbare toestetlen met verplaatsbare toestetten met vaste standptaats van de klasse l: OK
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Automaat Automaat Automaat
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DeetektrischeinstatlatievoldoetnietaandevoorschriftenvanboeklvanhetKB0s/09/2019 inzakedeinstallatiesoplaagspannÍngenzeerlage
panning. Een nieuw controlebezoek moet uitertijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte worden uitgevoerd. De gegevens van de nieuwe

rigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. lndien het nieuwe controLebezoek door een ander erkend organisme wordt uitgevoerd,

lient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. lndien de woning niet verkocht wordt, dient er binnen de 12 maanden een nieuw controlebezoek

e worden uitgevoerd door hetzelfde keuringsorganisme. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het

ontrolebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en atte maatregeten moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde instaLlatie,

rd ien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
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Besluit

.'- .rr l: r



HOUSE

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

BTW 8E0681.840.318

Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32

Email: info@housecheck.be
CHECK

lbreuken
)e aarding is niet conform. - oA'Íd 4.2.3.2; oAÍd 4.2.4.3; AÍd 5.4.2

)e aardingsonderbreker is niet conform of afwezig. - oAfd 5.4.3.5

)e continuiteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiale verbi ndingen is niet verwezenlijkt. oAfd 4.2.4.3

rcatie: meerdere

ret eendraadsschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1

)e beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. - oAfd 4.2.2.3

)e isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. - oAfd 6.4.5.1

olatieniveau is onvotdoende op stroombanen: N

)e elektrisch e insta llatie is niet verwezen lijkt m et elektrisch materiaa L vo lgens en n aa r de regels va n goed va kma nschap. - Afd L4.7 - L4.2; Af d

2.6

\ansluitingen en samenvoegingen, verbindingen of aftakki ngen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de

rnst. - oAfd 5.1.1.2; Afd 7.4.I - 7.4.2; Afd 5.2.6

ilektrische leidingen in open lucht/in opbouw, zijn niet goed bevestigd. - oAfd 5.2.9.5;Afd 5.2.2

3eleiders van het type VOB zijn niet in een buis geplaatst en/of zoals het zou moeten. - oAfd 5.2.9.3

let gebruik van kabels van het type VTMB, VTLB en/of WLmB is verboden in de vaste installatie. - Hfdstk 2.7; Afd 5.2.7; Af d 5.2.9

ien of meerdere stopcontacten zijn niet van kinderbeveiliging voorzien. - oAf d 4.2.2.3.b; Afd 8.2.7 - 8.2.2

et elektrisch materieel/toestel dat hoge temperaturen kan bereiken. dient op voldoende afstand van brandbare materiaten geinsta[leerd te

orden. oAfd.4.3.2

rpmerkingen
)e schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet u itsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zu len zíjn bij het voorleggen van de

rieuwe) schema's.

de raden aan de dienstspanning aan te duiden op het elektrisch bord.

)e aardingsweerstand moet zonder enige bijkomende bescherming lager zijn dan 30ohm.

)e woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet a[[e onderdelen gecontroleerd zijn.

)e woning is vertroebelt. - Problemen met toegankelijkheid en overzichte{ijkheid.
Suiten een vernieuwing van de elektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meervan toepassing zijn.

)oor gevotg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht

)men.
(euríng gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk instaltatie.

aadgeving
et versLag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

)e verplichting het verstag van het controlebezoek te bewa ren in het dossier van de elektrische installatie.

n het dossier etke wijziging aan de etektrische installatie te vermelden.
)e met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over

k ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wíjten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
À/anneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controtebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme

m na te gaan oÍ na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. I ndien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgestetd dat er nog

rbreuken overbLijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die

elast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
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INFORMATIENOTA
Afdeling 8.4.2. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de
elektrische installaties: Plichten van de verkoper en de koper bii de
verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische
installatie.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

r De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris

overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoegt;
. De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:

- de datum van het PV van het controlebezoek
- het feit van de overhondiging van het PV von het controlebezoek oon de koper

Als het PV von het controlebezoek negotiel (instollatie niet-conform) is:
- de verplichting voor de koper om zijn ídentiteit en de dotum von de akte

van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek von

de elektrische installotie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat ziin de plichten van de koper:

o De koper dient het dossier van de elektrische installaties {schema's, PV, ...) in twee
exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:
o De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn

opgenomen op het PV van het controlebezoek {maximum 25 jaar na de datum van

het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

I De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het

betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de

elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
o De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die

termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Hoog toezicht energieinfrastructuur en -producten

Adres: Koning Albert ll-laan 15, 1000 Brussel

Tel. r 0800 120 33 / E-mail: gas.e lec(oecono m ie.fsov. be

https://economie.feov. be
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Vooruitgangsvaat 50

1210 Brussel

inío.eco@economie.f gov.be

htlps://economie.lgov.bê

, 0800 120 33 .be


