
a ATTESTATION DE RECEPTION PEB D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE

Date de I' acte: 301 1 Ol2O24

Motif de I'acte: mise en conformité
Date de mise en service

Société/indépendant
nom d'entreprise: Plomberie D'Agostino
rue/n'lBP: Chaussée de Waterloo 1353/1

CP/commune: 1 180 BRUXELLES
Pays:
tél/GSM: 047 1 172.81.00
e-mail: info@plomberiedagostino.com
n" d'entreprise (BCE):

Professionnel agréé tech.
conseiller

n" d'agrément: 001853491

Adresse de l'unité PEB oÈ se trouve l'appareil/le système
rue/n'/BP: Boulevard du Jubilé 100

CP/commune: 1 080 Molenbeek-Saint-Jean
n" étage: N+0't
référence de l'unité PEB: 1er

ELg
V

nom/nom: t

n cll
! type 2

GI
type 1

prénom/nom:
nom d'entreprise/ACP:
n'd'entreprise (BCE):
rue/n"/BP: Boulevard du Jubilé 100

CP/commune: 1 080 Molenbeek-Saint-Jean
Pays:
téI/GSM:
e-mail:

Date d'urbanisme

Personne de contact
prénom/nom: J
nom d'entreprise/AcP:
téI/GSM:
e-mail:

! syst. de type 2 - nombre de chaudières: 1

n syst. collectif (plusieurs unités PEB)

Propriétaire / titulaire ou déclarant Permis d'Environnement
[J Particulier I Copropriété ! Entreprise

Système de chauffage
S'il y a plusieurs systèmes, identifiant ("nom") de ce système:

système de type 1 (1 chaudière max 100 kW)
syst. individuel (1 unité PEB)

Si collectif, nombre de bátiments desservis par ce système:
Si collectif, nombre d'unités PEB desservies par ce système

DECLARATION DE CONFORMITE
Les exigences qui sont d'application sont-elles toutes respectées ?

Si la réponse est non, une dérogation a{-elle été accordée ?

Si la réponse est oui, ce qui a été observé correspond-il à la dérogation accordée ?
Le protocole d'injonction d'arrêt de I'appareil a-t-il été mis en ceuvre ?
EN CONCLUSION, L'APPAREIL OU LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE SONT.ILS CONFORMES

A LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB ?
Date prochain contróle: 3011012026
lnformations complémentaires relatives à la non-conformité:

ON
ON
ON
ON

M our ! NoN

M out
n oul
fl out
n oul

nN
nN
nN
nN

DEFAUTS ET MESURES A PRENDRE
Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:

Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:

Défauts qui n'ont pas été éliminés pendant cette intervention:

PIECE(S) JOINTEíS)

Signature du propriétaire, titulaire ou déclarant du PE,

ou personne mandatée par celui-ci:

Nom: Jt
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a ATTESTATION DE RECEPTION PEB D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE

chaudière flAcoNDENSATtoN nPASAcoNDENSATtoN! chauffage des locaux ! uniquement eau chaude sanitaire
! utilisée uniquement en cas de panne du mode normal

Monté en: ! Type A n Type 81 avec c_oupe-tirage n Type B en suppression (822p,823p, ...) Bt C concentriques
Conduit d'évacuation [J individuel ! collectif ! Type B autre: 822,823,' ... l C non concentrique
Autres infos relatives à l'évacuation des gaz:
Marque: Junkers
Modèle: Top22-28
Autres infos relatives à l'évacuation des gaz:
Puissance nominale utile en G20 à 80/60"C pn [k\A{: 20,3

APPAREIL [J présence plaque signalétique

Puissance nominale absorbée/débit calorifi ue Qn

ldentifiant:

[J pour le chauffage et I'ECS

Numéro de série: 7716012658
Période de fabrication: 2011 et apres

Pour les appareils
Marque:
Modèle:
Débit min.:

panne, préciser ce com
! Air pulsé

Numéro de série:
Année de fabrication:
Débit max.:

r0leur ueplaqprésence signalétique
Comb Gaz naturelustible( ): Mazo

ng Propane uVGasoil autre
si nu des combustibles utiliséest casen den ustibleb

gaz'. PrémixAtmosphérique g ! Présence d'une veilleuse

! inconnue

Exigence relative au CO dans I'air ambiant. CO max. mesuré:
Exigence relative aux dispositifs de sécurité
En cas de non-conformité à une de ces 2 exigences, il y a DANGER, appliquer le

Exigence relative à l'état des conduits d'évacuation et d,amenée d'air
Exigence relative aux orifices de mesure
Exigence relative à la ventilation du local oÈ se trouve I'appareil

s'applique ?

n
V

protocole d'injonction d'a
Vg
g
n
V

n
V

uit d'évacuation des gaz de combustion
en fonctionnement (voir tableau joint)
ue sur une cheminée collective existante

Exigence relative à la dépression dans le cond
Exigence relative aux émissions des appareils
Le placement d'un B1 n'est autorisé

Exiqences de bon fonctionnement des aopareils

tr
V

respecté ?
our ! NoN
our n NoN

rrêt de l'appareil
M out fl NoN
EJ our fl NoN
M out n NoN

our n NoN
our E NoN
our n NoN

lesSelon ndon eesAu sujet de la conversion oaz. rassemblées leet ramme ed rificationVC ladelogig co mpatibilité
Votre estappareil neet nécessitecompatible intervenliaucune danson leplus cadre lade desconversron reseaux E+ N(t2 ,t2
Votre encoredoit faireappareil d'un unl'objet laréglage pa professionnel après onconversr (r2E(S),t2E(R
Votre n'est et dappareil pas oit adêtre soncompatible apté oufabricant UNpa remplacé and lapar appareil qui actuellerépo réglementation
Votre n'est concerné laappareil pas conversron azpar g asoil,(mazouUg propane,
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e RESULTATS DES ANALYSES DES GAZ DE COMBUSTION (< lMW)

ldentifiant (nom) dê I'apparêil

lVesures en Íonctionnement dans les
gaz de combustion chaudières et
chauffe-eáu < I MW

bÍ0leur modulánt

mesures initiales mesures Ínales Comparer avec mesures
finales à 100 0/6

100 0/o 1OO o/o

Unités Application
Exigences
chaudières

Exigences
chauffe-eau

T de départ de l'êau de chauffage liq. & gaz

dépression conduit d'évacuation dês gaz de
combustion

Pa
tout sauf 81,
B22p elB23p

valeurs
fabricant
ou>3Pa

val€urs
fabricant
ou>3Pa

lndice de noircissement Bacharach liquide 31

Suies ou agglomérats présents ? oui/non liquide non

Gicleur : marque/typê liquide

Gicleur : débit USG/h liquide

Gicleur: angle liquide

Pression pompe bar liquide

Pression gaz à I'arêt mbar qaz

Pression gaz en fonctionnement mbar gaz

Pression gaz br0leur mbaÍ gaz

Concêntration en 02 liq. & gaz 4,9

Concentration en C02 olouot liq. & gaz

Concentration en CO à 0 % d'O2 mg co/k\ itr liq. & gaz 41
< 150

mg/k\ itr
s 650

mg/kv1/tr

Tu gaz de combustion liq. & gaz 54,7

T, air comburant liq. & gaz 25,6

T nette Tn - T" 'c liq. & gaz 29,1

11 sur Hi

Rendement combustion sur P.C.l.
vo liq. & gaz 98,5

>90%
sauf B 1

>88%

>85%ou
>55%(1)

(1 ) > 55 % pour les chauffe-eau fabriqués avant le 01/01/201 I et ágés de maximum 20 ans
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a ATTESTATION DE RECEPTION PEB D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE

Exigences relatives à la régulation du système de chauffage
Modulation de puissance des brOleurs
Régulation locale des émetteurs
Régulation de la température d'eau des émetteurs de chaleur
Régimes de ralenti et hors gel ou anti-condensation
Gestion des pompes, des circulateurs et des chaudières

Exigence relative au partitionnement de la distribution d'eau de chauffage et d'air
Exigence relative à la variation du débit d'air neuf selon I'occupation réelle

V
V
V
V
V
V
n
n

out
out
out
out
oul
out
out
out
out

V
V
V
V
Vg
LI
n

n
n
n
n!Exi nce relative à la

Exioences relatives au svstème de chauffaqe ?s' ?applique respecté
dences en UEExige comptage ergétiq Uo NONn

du combustible mmeconso laComptage totalité chades udièrespa somm 00(si OUkw) NONn
Co e transmise totalitéla esdmptage énerg pa chaudières somme 500(si kw) OU NONn

l'énde te transm ise la cti nComptage erg pa centralisée ECSdprodu OU N ONn n
de transmComptage ise a bátimentl'énergie chaque out N ON

Consom mation ventides rSlateu 0 m"/h000électriqu our N ON
Présen cessur d dunce, rS, ut utcompteu qispositif le relevépe permettre automatique our NoNn

le échéantcasetchauffageComptage ECS un PEBitépa out NO Nndece eExigen comptabilité énergétiqu out NO Nnrelativeence AU ca dernet rdboExig out NON
n
n g

P rese d'unce ne desste aconnectés UNappareils co collectifnduit d'évacuation UIo! NONnExi relativence laa denote mentdimensionnege chdes udières UIoV NONV nExi relativence auge conddes etuitscalorifugeage accesso res du chde asystème Uo NONuffage
si lanon, precrse tota desle itscondu canonlongueu leet nbrelorifugés d'accessoires chleIm] I'E etCS I'air:pou uffage

ration de chaleur sur les unités de ventilation double flux

NON
NON
NON
NON
NON
NON

n NON

n NON

n NoN

un rapport
astat (T co

UPo les installations MW a{-i ad des demrsstonsnalyse coet u n ba 2 OU NONNo* par agree nation lade dchau rere URégu
,y
n Aq andeComm the rmnstante) ostatn Glissantepar extérieuresonde aoun utre)

Pom lateupeicircu NonV Régulé régulé
s'it a ust rSeu chv p udières ation des chaudières est-elle rrêtéeI'irrig sontcelles-ci l'arrêta 2lorsque OU NON

ncePrése nd'u reservorr lesur decircuit chtampon d uuffage systèm
eu conddes itesu ded'eauLongu non cachauffage du chen ufferierifugées système lml:

ombreN d'accessoires lesur decircuit ch non duuffage e chaufferiencalorifugés système brel:Inom
dPrésence boucleune 'eaud chaud nitaisa re Si lan boucle isolée:est outout, N Non

chd leuraPompen ratine noCogé! ch terêaud ISbo Générateu aa chaudtr Fo u iturn chre eual exten rne
de n CSE ductioType produ Msystème on locob rvoirRése separe Echa a en ngeur plaqu
eum ballon ECS (r Ballon ECS isolé Echa isoléa plaqu
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