
VERSLAG NR 	 
Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en 
Controle v.z.w 
	 ADRES INSTALLATIE: 	  

Externe Dienst voor Technische Controles 	EIGENAAR • 	  

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN Adres • 	  

KWh ; Nacht : 	 

iROCESti/ER AL NAN DE GELDKVORMIGH DSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
t • 

IDEN iFIC IE' . N B CHRIJVING : 

m va onder4ek• 	.,,,, 	- 	, 	„ Aanvulling van verslag nr f, i. •I'. ) f  ''//i i; Type der lokalen. 	 
(l, 

d insta  tie:  Nieuw tttlitbr 	ng  e/Dgging - Tijdelijk - Verzwaring - 	 '\ ,  / 

in wei n :  Fu  derin voor na 1.10.81 ; Installatie v66r. na  1.10.81 - 	  ;  Mete=  Zonder 8A4 / BAS ; AREI art. 86 -87 "- 	 

sluitin Span  ng   	V ; Bescherming v/d aansluiting:  /If 	G 	A ; Alg. schakelaar: type: 	  
t. 

aftak 	I (typ & se  tie):  

aar 	ktr 	: 	aren 	ennen - horizontale geleider - dlepteaarding ; Aardverbindingssysteerh: TT -  TN  - IT 

a tal bot en:   li‘ I eindstroombanen: 	  ; Spreidingsweerstand : 	,, Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 	 MOhm 

	

BESCHRIJVING: zie schem 	in bijlage 

STROOMVERDELER • 	  

Meter nr. • 	 

	

etidex : Dag • 	 

Telefoon 015/55 51 51 	Fax 015/55 06 30 OPDRACHTGEVER : 	  

Adres • 	  

INSTALLATEUR • 	  

Adres: 	  

BTW of IK KWh  

mm,  ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie)• 	  mm2  

         

         

(..),7 • de-, 

        

        

         

I• 

2. INHOUD VAN DE CONTROLE: 

De controle werd uitgevoerd volgens AREI art. 270 - 	  
en de technische procedure(s)  TPR-E12 - 	  

De geinstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja nebn 

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja nen 

3.1. INBREUKEN : 

zie keerzijde• 	  

VISUM VAN DE VERDELER 3.2. OPMERKINGEN / NOTA's : 

zie keerzijde: 	  

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde. 

4. BESLUIT De installatie voldoet - niet aan de voorschriften van tiet AREI. 

De algemene automatische differentleelstroominrichting - viár -  werd - verzegeld en het (de) 
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschemes) voor geziep 9eteke,pd. 

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 	•  /4` 	<  
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende 
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum. 
De installatie mag -niet - in dienst gesteld worden. 

De installatie voldoet - niet - aan de voorsChrlften van  dé  StrodmVerdeler. 
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STUDIO 
Eigenaar van de installatie: 
Adres van uitvoering: 

Identificatie van de verantwoordelijke voor het werk 
Naam en adres: 
Hoedanigheden en BTW-nr.: 
Datum en gemeente van uitgifte: 
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