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Adres- en onderzoeksgegevens 

I 
G
r
r~. 

. 

4. 

trk.ad deer de Iede Olo ever4eld 

Adres installatie 

Naam eigenaar 

Adres eigenaar 

Type object 

EAN-code 

Aard installatie 

' Doel onderzoek 

Keuringsrapport 
elektrische installatie 

Atembekestraat 65, 9500 Moerbeke 

De Ceulener Nadine 

idem, 

eengezinswoning 

541448820063640968 

bestaand 

verkoop wooneenheid 

Het onderzoek Is verricht op 18/11/2024 volgens hoofdstuk / afdeling 8.4.2 van Boek i, inzake de installaties op 

laagspanning en op zeer lage spanning. 

instalatiegegevens 
Spanning (V) 230 (1f+N) In hoofdschakelaar (A) 
Type elektrode pen AI differentiële schakelaar(s) (mA) geen 

0 voedingsleiding (mm2) 10 Aantal verdeelborden 2 

In hoofdbeveiliging (A) 40 Aantal stroombanen per verdeelbord 5+3 

Metingen 
• Ra I Zs (la) niet meetbaar / Werking differentiële schakelaar(s) niet te testen 

• Contimiiteitsmeling niet goed Isolatieweerstand van de installatie (MQ) ' niet meetbaar 

Inbreuken 
De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1). 
De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend 
worden beveiligd door een ADS van 30 rrmA (4.2.3.4). 
In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niet te openen. Hierdoor kan de 
aardspreidingsweerstand niet worden genieten (2.5). 
Diverse contactdozen zijn niet voorzien van een kinderbeveiliging (5.3.5.2 en NBN C61-112). 

5. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen (5.3.5.5). 
6. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale 

stroom van 40 A geplaatst (5.3.5.3). 
I. Contactdozen zonder aardingscontact zijn niet aanvullend beveiligd met een differentieel stroombeschermingsinrichting met 

een aanspreekstroom van max 30 mA (8.2:1). 
8. De leidingen van één of meer stroombanen zijn niet juist tegen overstroomt beveiligd. De nominale stroomsterkte (In) van de 

beveiliging dient aangepast to worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of 

t 	verbruiker. 
j 9. Het aardingscontact van meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2). 
't 10. Elektrisch materieel van klasse 1 is niet verbonden met de beschermingsleiding (4.2.4.3). 

11.1-let in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (1.1.4). 
ADS: Automatische differenUëfe schakelaar 
Oomerkino: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeetbordart en de zichtbare delen van de inatalIatte gecontroleerd. Schnkelears, contactdozen, plinten ! goten etc,. zijn niet losgemeekL Indien 
tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken wordon vastgesteld, 

Opmerkingen 

Besluit 
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage 
spanning. 
Een aanvullend controlebezoek moet worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme near keuze, uiterlijk 18 maanden 
na de datum van akte van overdracht. 
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zander 
vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in 
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. 

Voor de directeur, op 18/11/2024 

BeadnYiria  
1. de verptichling het verslag ven het wnardebezaek te beweren in het dossier vande elektrische Instakalle; 
2. de verptkhtitg In hel dossier elke v. ciging aangebracht sen de elektrische Instellaile tevelmelden: 
3. de verpP Ming de met het!oezkh! beieete 8mMenatevan de Federate Overheidsdienst elke Energie onder cpl bevoegehotd heen onmldde6Uk In 1e kilden over elk ongeluk een personen overkomen en rechtsfreaks or onrerhletreaks 

le wIlten aan de eenwazigheld ven elektrioiel; 
4. de veVehLng, wanneef er inbreuken zijn vastgesteld Wens het controlebezoek, een nleuw controrebezoek le doen venlcMen door hetzelfde erkend organisme Om na le gaan or ne eijoop ven de temp van een tear de krbreukan 

verdwenen zijn, Indien tilden dat toeode bezoek wordt vastgesteld dal er nog Inbreuken everbitivon, moet het erkend organisme eon kopie van het verstag van het controlebezoek sloren near de Algemene DIredte Energle din belast 
temet het hoog toezicht op de hutahoudetjre elektrische InsteeaUes. 
aeg`M 12:31:ng 	 eld d: Ptt 
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elektrische installatie 
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Rapportnummer: RAP.1000,007.20666378.REVO 

Bijlage: informatienota FOD economie 

Afdeling 8.4.2. van boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning: Plichten van 
de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische 
installatie. 

P Als het compromis getekend wordt: 

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris: 

e De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris 
overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossler toevoegt; 

e De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden: 
de datum van het PV van het controlebezoek 
het felt van de overhandiging van het PV van het controlebezoek aan de koper 

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is: 
T de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum van de akte 

van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van 
de elektrische installatie heeft uitgevoerd. 

▪ Als de akte van verkoop verleden wordt 

Wat zijn de plichten van de koper: 

▪ De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV, ...) in twee 
exemplaren te bewaren; 

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is: 
e De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn 

opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van 
het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie 

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is: 
• De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische 

Installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het 
betrokken PV; 

e De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de 
elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme; 

e De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die 
termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie). 

Voor meer informatie 

F00 Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Energie — Afdeling Infrastructuur en controles 
Adres: Koning Albert Il-laan 16,1000 Brussel 

Tel.; 0800 120 33 / E-mail: gas.elec@economie.fgov.be  
https://econornie.fgov.be   

t 6dgevingeg  
1..' 	de verplichting het verslag van het wningebezoek te bewaren In hot dossier ven de elekldsche instapolie; 
2. do vetgfchtlng 1n het dossier elke rgziglog aangebracht nan do elektrische Inslahatle te vermoidem 
3. do verpnehnng de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheldedienst dIe Energie endar zift bevoegdhotd heek onnrlddelItk In to lichten over elk ongeluk eon personen overkomen on rechtstreeks of onrechtstreeks 

le walen nen de eamrozlghold von eloklricnot; 
d, 	do verpachting, wanneet er hbreukea zijn veetgesloki Drens het controlebezoek, een Huur cVnlrotebezook le doen verdchlea door hetzelfde erkend organisme om nala gean of no efoop ven de tamales van dén Jeer de inbreuken 

verdwenen zijn. Mollen tijdons del tweede bezoek wordt vastgesteld slat er nog inbreuken ova relWen, moet hel erkend elgONsme een kopte van hot versiep ven het conbolnbeeoek sturen neer de Algemene lkrecde Energhs die beta 
Is met hel hoog toezicht op de rulshoudegpce elektrische Instellatloe. 
Beçrrlt :124:00 	 etiOJd: 439 
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Keuringsrapport 
elektrische installatie 3B3.IN8P 

lekeed door di k/erete overtil 

  

alidotAtuto 
1. de verplichting hel verslag ven het eontrdebezoek fe beweren In het dossier van do efekUtsche ktslallede; 
2. de verplKNirq In hel dossier elke w nloin° aangebracht aan de elektrische Installede le vermelden; 
3, 	de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.Oerele Overheidsdienst die Energie onder zjn bevoegdheid hoert onmkddetlk In fe lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechlnlreeks of onrechtstreeks 

le valen een de aanwezigheid van elektrktek; 
1, 	de verpichgng, wanneer er Inbreuken zÿn vastgesteld Wiens Ilei controlebezoek, een meun controlebezoek te loon ventcnten door hetzelfde erkend organime om ne te gran of ne afloop ven de term tin van vin Jeer de inbreuken 

vbdnenen zin. Indien diens dal keeede bezoekwvedt vastgesteld dal er nog Inbreuken overbllven, moet het erkend orgentsme een koele van het verslag van het controlebezoek sloren neer de Algemene Deeds Energie dte belast 
limit het hoog toezicht op de hutelqud.Uke eietr adse imbhalias. 
aegkeid,t2340 	 ebn*jd 13.6 
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Bijlage: Schets van de installatie: 

Keuringsrapport 
elektrische installatie 

Readnedmeg 
de verptkhdng het vesteg ven het controlebezoek to bewaren In het dossier van de eleklrlecha tnslaliatie, 

2. 	de verpilenthg kr het dolster elke vjztg€ng aangebracht een de °leldrischa Iastalage tevermetden; 
3, 	devergldrüng de methatloezlchthefenteemtreneetvandeFederateOverhetdsdtenedieEnergleonderzinbevoegdheidhaeftonmiddelikIntelichlenoverelkongelukeonpereononoverkomenen reddsteeks of onrechtstreeks 

te wijlen aan de eenxezlgteid van eloktddtek; 
4. 	de verplt hlhvg, wanneer er inbreuken zijn vaslgesield Wens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen veMchten door hetzelfde erkend organtsme om ne le gaan of no eitoop van de termin yen earr par de inbreuken 

verdwenen zyn. indien *dens dal t.raeda bezoek wordt vastgesteld del er nog inbreuken overhl ven, moet beterkend orga Mama sen kolde van het verslag yen hetsontrolobezaak sluren neer de Afgernane Direcde Energie dto telast 
Is met het hoop toezicht op de huishoudeiljke elekldsche lnslanatles. 
&gelid:1234.00 	 ehrógd: 13.4 
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Keuringsrapport 
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[dread door do roderak 'netted 
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Naam agentonderzoeker: Bart De Potter 	Handtekening: 

3 }teadeemnaep 
I. 	deverplltheng het verslag wan het contrdebezoek le bevroren hr het domler van do elektrische lnels11e11e; 
2. do varplithling In hat dossier elke vi¢zlging eangebmathl aan do elekldsche Insteade In vermelden; 
3. de verplthing de met hel loe8thi belaste ambtenaar ven de Federale Ovarheklsdlensl die Energie onder Lijn bevoegdheid heart orsnldetijk In to Wen over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks oronrechlslreaks 

le vrijren eon de eertwazlgheld von etektrdntek; 
4. de verg chdng, wanneer or Inbreuken zijn vastgestaid lidome hot eonicotebezaek, Den nieuw ce ttrolebezoak te doen vem:Men door hetzelfde erkend organlsme om ne to geen of ne eSoop van de lem ijn van den leerde Inbreuken 

verdwenen zin. Indien tijdens dal tweede bezoek wordt vaslpesiak i dat er nog Inbreuken overbleven, meal haterkond  orgeresme eon irople van het verslag van hat controlebezoek sturen noel de Algemene Ulretlde Energle die belast 
Is met hel hoop loezkht op de hodshoudnNjke etoklrinMe instettadds. 
9ep'ntid:12:34d0 	 ehti1 : 13.8 
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