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AARD ONDERZOEK VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE

INSTALLATIE BIJ VERKOOP

BOEKI - KB08t09t20t9
8.2.1 8.2.2 8.4.3 8.4.2

VERSLAG VAN EEN HUISHOADELITKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LÁGE SPANNING

I.. IDENTIFICATIE . INLICHTINGEN
* Datum onderzoek 2210712024 Verslae nummer DP 2024 - 0803
*Adres installatie Molenstraat 65 3510 Hasselt
* Eigenaar of DNG >
* Installateur BTW
* DNB Fluvius EAN Code

Type van de lokalen Wooneenheid : huis - appartement
Detail : Zie situatieschets bijlage.

2.- BESCHRIWING VAN DE AÁNSLUITING 3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERAAL
Nominale spanning

in Volt 230 V Verspreidingsweerstand
v.d. aardinrichting in ft Zie Opmerkingen

Automaat
DNB 201^- Teco - 2P

Algemeen isolatieniveau
RI in MC) 0,24 Mohm

Voedingskabel
Hoofdbord A 2x10mm2 Borden 1

Nominale waarde v.d.
bescherming v. d.

aansluiting
Zie automaat DNB Eindstroombanen 2

Type
aardelektrode Zie Opmerkingen Type algemene

schakelaar Zie Opmerkingen

4.- oP DE VOORSCHRTFTEN VAN HET BOEK I (KB 08/09/2019)

I De equipotentiale verbindingen onÍbreken of zijn niet zichtbaar 5.4.4.1

7 Contactdozen Tonder aarding dienen achter een diff. van 30mA gevoed te worden - 5.3.5.2b hindefieveiliging moet
verplicht aanwezie ziin,

3 Er dienen schema's van de insÍallatie aanwefig te zijn 3.1.2,1a

1
Spanningsaanduiding * codering verdeelborden, IP)O( Verdeelbord/conlacldozen afdichten tegen binnendringen van
vaste vooÍwerpen. De isolatieweerctand van de totale installatie dient te worden verbeterd - 6.4.5,1

5 Voor penaulomalen dienen er kalibreerelementen geplaatst le worden 5.3.5.5a

6
Er dient een aarding met een weersland lager of gelijk aan 30 Ohm geplaatst le worden en voorzien van een
meetbrug. 1.2.3.2

7
In het begin van de installslie dient er een di;fferentieelschakelaar geplaatst te worden 4.2.4.3b. Een bijkomende
gevoelige differentieelschakelaar dient voorzien Íe worden voor de síroombanen besíemd voot wos- en afwasmachine,
droogkast en badhamer 4.2.4.3b

I De leidingen met een doorsnede kleiner dan lmm dienen te worden vetvangen of verwijderd 5.2.1.2

9
Hel gebruik van elektrisch matefiaal in volume 2 van een badkamer dient aangepast te zijn aan de reglementering
hieromtrent.

10 Contactdozen met penaarding dienen aangesloten te zijn op de algemene aarding 5.3.5.2b
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5.. BESLUTT
2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK I (KB

De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de

gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen ofgoederen.

Een aanwllend controle bezoek moet door een erkend organisme worden uitgevoerd uiterlijk op l8 maanden na datum

08/09/2019)

van akte.

6.- OLES

Onderzoek conform inteme procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de vermelde voorschriften bij
het uitvoeren van het controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie bij verkoop.

Identificatie meettoestel : Metrel 3 102

6a Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.

6b Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen. ) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor

de de in de verdeelkasten en

6c Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking

6d Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen viqeigen tes!$qglling

6e Controle van de foutlussen en dejuiste aansluiting van de opwekking van een foutstroom

tussen en2.75 maal van het

6f De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van

de stoncontacten en van de vast opsestelde of vemlaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I

6e Visuele controle van vast ofvast elektrisch materieel .dat kan opleveren voor en

6h Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan voor personen en goederen

6i De overeenstemming tussen de geinstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de

resoectieveliike stroombanen die ze beschermen.

DE VERKOPERS EN KOPERS7.- PLICHTEN
8.4.2.2
Bij de verkoop vm een wooneenheid als bedoeld in afd'.8.4.2.1 is de verkoper verplicht:
- een controlebemek van de elektrische installatie te laten uitvoeren;
- de dafum vm het proces-verbaal van het conholebezoek en het feit van de overhmdiging van dit proces-verbaal

in de authentieke akte te doen vemelden.
- indien de verkoper en koper overeenkomen dat het contÍolebszoek vm de elektrische installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw gaat

afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vemelden.
- De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vemelden dat de koper de Algemene Drectie Energie, afdeling infrastructuur schriftelijk moet

infomeren van de afbraak van het gebouw ofvan de volledige renovatie vm de elektrische installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiemummer

over en verzoekt hem har een proces-verbaal van controle toe te zenden vm zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.

- In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtelijke beslissing bevolen verkoop is diegene die de verkoop votdert

verplicht in de authentieke akte of in het proces-verbaal van openbue toewijzing de afirezigheid te doen vemelden vm het contÍolebezoek van de

elektrische installatie en het belmg van de koper om tot dez€ controle te laten overgam.

- In het gwal van een controlebezÀek met een negatiefproces-verbaal als gevolg, is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de

koper te-doen vemelden zijn identiteit en de datum vm de akte van verkoop schriftelijk mede te delen aan het erkend- organisme dat het controlebezoek van

de elektrishe installatie heeft uitgevoerd.
- Na deze melding heeft de koper de wije keue om een erkend organisme m te stellen voor een niow controlebezoek om na te gaan ofna de afloop vm
een temijn van 1 8 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn.

- Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dm licht dit organisme het erkend organisme dat het eerste proces-vetbal van controlebezoek heeft

ln

8.- NOTÁ'S

E.l.-
Installatie aangevat voor 0 l/10/l 981 Eventuele waaÍrnee werd : Boek I - E.2.1 + 8.4.3

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehoaden werd : Boek I - 8.4.2
(verkoon oude HHI)

8,2.- Bij ha u beschihking stellen van de schema's is heí niet uitgesloten dat er nog bijkomende opmerkingen
vastgesteld wotden. Bij vemieuwing van het verdeelbord dient men het veÍnieuwd rcgelement van 0l/06/2023 te

volsen. voB Draad dient ovef de gehele lengíe afgeschermd te wordqlt (verbinding tussen 2

DE ÁGENT-BEZOEKER BELAST MET

NAAM
&

handtekening

POLLÁRIS DYLAN
22/07/2024
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p. 112
Situatieschema

2 x23OV - SOHZt

de elektrische installatie

Molenstraat 65
3510 Hasselt

Schema's getekend door: Autonome Security Controle rzw - BTW BE 0826.í31.776



p.212
Situatieschema

2x23OV - 50Hz

Plaats van de elekkische installatie

--IF

Molenstraat 65
3510 Hasselt

Schema's getekend door: Autonome Security Controle \rzw - BTW BE 0826.13í.776
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