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Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Nn had

Inspecteur: Dimitri Van Nechelen Verslagnummer: 21/04082023/26710/1/1

Adres controle Datum van de keuring: 04/09/2023
Straat + nummer Eigenaar:
Sint-Jansvliet 16, 2000 Antwerpen Installaten
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981 BTW installateur:
‘Type: Controlebezoek- Periodiek{Hfst65] Type lokalen: Huis,
Bijkomende categorie: Afwijking:

(uishoudelike installatie oud AREN [Al .221,
Oude huishoudelijke installatie (Ald 821}

EN Aantalborden: 4
TellerNr: 541448820037668235 ‘Aantalkringen:
Dagindex: 8815 Rechtstreekse.

1434
nraking: Nietok

Voedingskabel hoofdbord: VB 410 mm? _Nachtindee Onrechtstreekse aanraking: Niet ok

‘Type aarding: Staven. Aardingsweerstand: 165,1 Ohm, Controle van de foutlussen: Nieto
Staat van vast of vast opgesteld elektrisch Minimale isolatieweerstand: 0,59 MOhm

materieel:
Nietok

continuiteit an de beschermingsgeleiders van de contactdozen:Niet ok
Continuïteit van de vaste, ast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse l:Nietok
Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vastestandplaats van de klasse: Net ok
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-De elektrische instalatie voldet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage
spanning. Het nieuwe controlebezoek moet doorhezelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd voor 03/09/2024. De werken, nodig om de
inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdenshet plaatsbezoek, mosten zander vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen.
getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indienzi In denst blijft, geen gevaarvormt voor de personen of goederen.
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breuken
-De spreidingsweerstand moet onderde 20ohm gebracht worden. Indien dit let mogelijk is,en hetis mietgroter dan 100ohmn, moet het lektrisch
bord voorzien worden van diferentiëlen met hoge gevoeligheid de de hoofddferentieel aanvullen. oAfd 42.43
-De continuiteit van de PE, do stationaire toostellen klasse l en/of de equipotential verbindingen isniet verwezenlijkt oAfd 4.243
Locatie: algemeen
Ket verdeelbord is onvoldoende gemarkeerd. Individuele markering, voedingsspanning en/of gevarendriehoek ontbreken. -oAfd 3133; Afd 41
-Eris geen deur aanhet bord. oAfd 4.223 oAfd 422.1.b;oA(d 5351
-het eondraadsschema en ituatieplan zijn niet aanwezig. —oAfd 3121
-De kingen,de onderbrekingstoestellen en of de beschermingstoestelln zijn niet duidelijk en zichtbaar gekenmerkt Afd 3.13
-De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste 1P/X-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IP/X-8 voor gewane ruimtes. -oAfd 4223
-De geleiders) zijn nietingevoerd doormiddel van geschikte invoerwartels-Afd. 525,1.
Het verwijderen en/of openen van het beschermd volume is zonder meer mogelijk. Het s nadig hiervoor een of een gereedschap te gebruiken. —

oM4223; od 422.Lb
=De installatie s niet aangevuld met een differenteelstroombeschermingsinrichting met hoge of zeerhoge gevoeligheid —oAfd 42,43,
=De houders van de penautomatenzijnet uitgerust met een kaliberstuk. Ald 53552
-De vermeldingen tegen overstromen opde beschermingstoestelen zijn net zichtbaar. -oAfd5.25.5;Nd 821
-De sectie van de geleiders isniet conform, -oAfd 44.15; oAfd 5.212; Afd 821-022
Aansluitingen en samenvoegingen, verbindingen ofaftakkingen van kabels werden iet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de
kunst, aA 5.L12;Ald1A1-142; Ad526
-lekrische leidingen in open lucht/in opbouw, zijn net goed bevestigd. oNld 5.25; Ald 522
-Geleiders van het type VOB zijn iet in een buis geplaatst en/of zoalshet zou moeten. -oAfd 52.93
- Schakelaars stopcontacten/aftakkingsdozen zijn nlet conform bevestigd. -oAfd 5.3.4 2C; ON5352; Ald 141-142; ON5354
Aansluitingen voor samenvoegingen, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regelsvan de
kunstin dozen, borden, aansluitklemmen van schakelaars, stopcontacten of in de ruimtes van hangiichtarmaturen. De inbouwdozen van,

schakelaars en stopcontacten moeten voldoende groot zijn om gemakkelijk verbindingen hierin tekunnen maken, -oAfd 5.112; Afd 1..1-14 2;

Aid526
- Het gebruik van kabels van het type VTMB, VTLB en/of VTLm@ is verboden inde vaste installatie. Hidstk 2.7; Ald 5.27; Afd 5.29
Eris elektrisch materlaal aanwezig in een/meerdere volumes van de badkamer/douche, -Afd7.14;AfdT.L5
- Een of meerdere stopcontacten zijn iet van kinderbeveliging voorzien —oAld 4.22.39; Ald 82.1-8.22
- Een of meerdere stopcontacten zijn slechts voorzien van een zijdelingse aansluiting. (ype schu) -oAld 53.52
-Het materiaal heeft een onvoldoende beschermingsgraad. Afd 24.3; oAfd 4223
-Het gebruik van verlengsnoeren zoals vastgesteld, isonjuist. -oAfd 5.347
-De aftakdozen zijn niet gestoten. Beveiliging tegen rechtstreekse aanraking niet verzekerd -oAld 42.23
-De isolatie van niet gebruikte geleiders is weggenomen of hun uiteinde zijn niet geïsoleerd. oAfd 52.14
-Stopcontacten en schakelaars van het type open achteraan mogen niet op brandbare materialen geplaatst worden.

-De schema'szij iet aanwezig ofniet correct Wij kunnen niet uitsluiten dat ergeennieuwe inbreuken zullen zijn bij het vorleggen van de
(nieuwe) schema's
-Het is niet mogelijk het lektrisch bord te open, demonteren zonder hette beschadigen Alles kon niet gekeurd worden.
-De Informati ter plaatse staat niette te bepalen wanneer de elektrische instalatie is gemaakt.
-Door gevolg te gevan aan de hoger vermelde inbreuken, shet mogelijk dater bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht
komen
-Het gebruik van “dominostekkers" of kattenkoppen” zonder aardingis verboden in België
-Teller 3719327 buiten gebruik op moment van de controle.

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

-De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische instalatie
-In het dossier elke wijziging aan de elektrische instalatie te vermelden
-De met het toezicht belaste ambtenaar vande Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk te lichten over
elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks tewijten aan de aanwezigheid van elekrliei
-Wanneerer inbreuken zijn vastgesteld tijdenshet controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme.
‘om na te gaan of na aflaop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdensdat tweede bezoek wordt vastgesteld dater nog
inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag vanhet controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die
betast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties
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