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Verkoop [Afd 8.4.2]

710 - tNSP
tso/lEC 17020

origineet verslag

Ëil
LAC

Niet conform

lnspecteur: BennyVan Lierde Verslagnummen22l06062024l34366/Il1

Algemeen
Adres controle: Datum van de keuring: 0610612024

Straat + nummer: Eigenaar:

Pastoriestraatg,1800,Vilvoorde(België) lnstallateur:
(bus1 eersteverdieping) BTWinstallateur:
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981 Type lokalen: Appartement

Type: Verkoop [Afd 8.4.2] Aturijking:

Bijkomende categorie: [Oude huishoudelijke installatie [Afd 8.2.1],

Huishoudelijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2]l

Ëlektrische insta{latie
Netbeheer: Sibelgas Ftuvius

Nominale spanning: 3x230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Voedingskabel hooídbord: VOB 4 X 1,0 mm2

Type aarding: Aarding is niet vastgesteld

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch
materieel:
OK

EAN:

Teller Nr:5293909
Dagindex:27979
Nachtindex: /
Aardingsweerstand: / Niet gemeten

Minimale isolatieweerstand: 2,65 MOhm

Aantal borden:2
Aantal kringen:1+6
Rechtstreekse aanraking: Niet ok

Onrechtstreekse aanraking: N iet ok

controle van de foutlussen: 0K

Continuiteit van de beschermingsgeteiders van de contactdozen: OK

Continuiteit van de vaste, vast opgestetde of verplaatsbare toestelten met vaste standptaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse l: OK

Controte van de vaste, vast opgestetde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestelten met vaste standplaats van de ktasse l: 0K

Autcnr atenizekeri ng€ n
ryp. Automaat Automaat
A.nt.lkrlng.n 5 2

tomln.lêstrooh 16 20

Aantalpol.n 2 3

s€diëldn2l 2,5 4
conuol. Ok Ok

*iíferen tiee{stroornb*scherm ingsi nrichting
m^ 300 30

Nomln.l.!hoh(^) 40 40

r2t 3000A-22,5kA2s 3000A-22,5kA2s

ryp. A A

Bcv.lll;d.krlngln 7 5
ï!Í Ok Ok

-DeetektrischeinstatlatievoldoetnietaandevoorschriftenvanboeklvanhetKB0s/09/2019 inzakedeinstallatiesoplaagspanningenzeerlage

spanning. Een nieuw controlebezoek moet uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte worden uitgevoerd. De gegevens van de nieuwe

eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. lndien het nieuwe controlebezoek door een ander erkend organlsme wordt uitgevoerd,

dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. lndien de woning niet verkocht wordt, dient er binnen de 12 maanden een nieuw controlebezoek

te worden uitgevoerd door hetzetfde keuringsorganisme. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het

controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie,

indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Handtekening klant Handtekening inspectêur

Besluit
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Origineel verslag

ll:hr*uk*n
- De aard ing is niet conform. - oAÍd 4.2.3.2; oAÍd 4.2.4.3; Afd 5.4.2
- De aardingsonderbreker is niet conform of afwezig. - oAfd 5.4.3.5
- het eendraadsschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1
- De bescherm ingsgraad van de ru imte moet ten m inste IPXX-D zijn voor ru imtes pu b liek toega n kelijk en IPXX-B voor gewone ru imtes. - oAÍd 4.2.2.3
- De beschermingsmaatregelen wat aangaat onrechtstreekse aanraking en de volumes in de badkamer zijn niet gerespecteerd. - Afd 7.1.4 ; Afd 8.2.1

-8.2.2
- Een of meerdere stopcontacten zijn niet van kinderbeveiliging voorzien. - oAf d 4.2.2.3.b; Af d 8.2.I - 8.2.2

tlprue rking*n
- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorteggen van de
(nieuwe) schema's.
- De aardingsweerstand moet zonder enige bijkomende bescherming Lager zijn dan 30ohm.
- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdeten gecontroteerd zijn.
- Buiten een vernieuwing van de etektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.
- Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreu ken, is het mogetijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende i nbreuken aan het licht
komen.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Q.a*dgt:vircg
Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verpljchtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische instaltatie.
- ln het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over
elk ongelu k aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van etektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controtebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme
om na te gaan of na aíloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. lndien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog
i nbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verstag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die
belast is met het hoog toezicht op de huishoudetijke etektrische i nstaltaties.
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Eendraadsschema en situatieplan
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INF*FïMAï IHT'JfiTA
AÍdeling 8.4.2. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de
elektrische installaties: Plichten van de verkoper en de koper bii de
verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrisehe
installatie.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoperfnotaris:

o De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaÍis

overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoegt;
. De notaÍis moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:

- de datum von het PVvan het controlebezoek
- het feit van de overhandiging von het PV van het controlebezoek aan de koper

Als het PV van het controlebezoek negatíef (instollatie niet'conform) is:

- de verplichting voor de koper am ziin identiteit en de datum van de okte
van verkoop mee te delen oon het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van

de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat zijn de plichten van de koper:

o De koper dient het dossier van de elektrische installaties {schema's, PV, ...} in twee

exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief tinstallatie conform) is:

o De koper moet het volgende controlebezoek laten uiWoeren hetzij volgens de termijn
opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van

het conÍolebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform! is:

o De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het

betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de

elektrische installatie in ordete brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
o De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontíole binnen die

termijn van l-8 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

voor meêr informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie - Hoog toezicht energieinfrastructuur en -producten

Adres: Koning Albert ll-laan 16, 1000 Brussel

Tef .: 0800 tzO 33 / E-mail : Êa s.elec @ econo mie.fsov. be

https://economie.fsov. be

Vooruilgangstraat 50 0800 ï20 33 into.eco@economie.fgov.be

hltps://economie.Ígov.be
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