
Erkenningsnurnmer: SV06329
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Confonníteitsattest - Niet ingedeelde ondergrondse stookolietank

Gegevens klant

Naam:

Adres:

Tel./GSM/e-mail:

Gegevens tank

Adres tank: Violierenlaan 19, 8450 Bredene

Inhoud tank in |: <5.000

Nummer tank; /

Datum ingebruikname: /

Materiaal tank: Metaal

Wand tank: Enkelwandig

Vorm bovengrondse tank Niet van toepassing:

lnkuiping tank: Niet van toepasing

Plaatsing tank: Ondergronds

Uitgevoerde controle: Op druk

Gecontroleerde punten

IA'3 Opslagplaats -Xì Mangat
,"/T': Ontluchtmgslexding 5.7.= Overvulbeveiliging
£.j Aanwerigheati water/slib 5<_!- Retourleiding
[.Îl Lekdetectie (enkel mogelijk bij dubbelwandige tanks) @ Aan2uigleiding

?'I l"r»'lmete-r -'.Ê Potentiaal

Bijzondere opmerkingen

Üleä-fznkemaglîöieta'verderflgebruikt warden_en hoon gesaneerd Ì?!" verwijderd of °P9?Ylìld;.ïî word

Verdere exploitatie toegelaten: Nee Meddeken dop: Rood

Datum keuring: 02/03/2023 Datum volgende keuring: /

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn

door de wel op de bestrijding van de bodemverontreiniging.
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(.)livnor Caluwaerts


