
Opdrachtgever 

Eigenaar. 

Installateur: 

BTW-nr.: 

Type controle: 

Datum uitvoering: 

Nota's: 

Afwijkingen (Deel 8): 

Herkeuring op verslag: 

en vó6r0l/06/2020 	 ❑ Na 01/06/2020 

Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installatie (8.4.2) 

❑ Vóór01/10/1981 	 Q Na 01/10/1981 

Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen" 

Toegepast 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr, 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Eendraads- of stroombaanschema(`s): 

Situatieplan(nen): 

Document(en) van de veiligheidsinstallaties: 

Dacument(en) van de kritische instailaties: 

❑ In orde 	 Q Niet aanwezig 

❑ In orde 	 © Niet aanwezig 

© Niet van toepassing 	❑ Niet aanwezig 

Q Niet van toepassing 	❑ Niet aanwezig 

RE 

500 V 

OK 

OK 

OK 

16,8 0 

18 MO 

Testknop: 

Algemeen: 

OK 

Niet OK 

Metingen, controles en beproevingen: 

Spreidingsweerstand aardverbinding: 

Algemene isolatieweerstand: 

Test differentieelstroomiinrichting(en): 

Contindleit van de beschermingsgeleiders: 

Bescherming onrechtstreekse aanraking: 

Staal van hei vast (opgesteld) materiaal: 

Meétmeihode: 

Meetspanning: 

OK 	 Foutlus: 

OK 	 Equipotentiale verbinding: 

Bescherming rechtstreekse aanraking: 

Staat van het verplaatsbaar materieel: 

Identificatie van derden: 

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk 

Identificatie van de elektrische installatie: 

Aard van de controle: 

Algemene beschrijving van de dif erenfieelstroominrichfingen: 

Zie tabel p.2 

Plaats controle: Avenue de Monte Carlo 76, 1 190 FOREST 

EAN-code installatie: N.0 

Tarief teller(s): Dag Private HS-cabine: Neen 

Nummer teller(s): 20147946 DNB: Sibeige 

Index teller(s): 052360 Type lokaal: Open woning 

Type installatie: Wooneenheid 

Overeenkomstig de voorschriften van Boek I -Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning - Interne procedure QPRO/ELE/00 I 

Algemene gegevens van de elektrische installatie: 

Nominale spanning: 	 3 x 230V Max. nominale stroom: 40 A Nominale waarde aansluitautomaat: 	16A 

Voedingsleiding hoofdbord: 	3X10 mmz Type: VOB Type aardverbindingssysteem: 	 TT 

Aardelektrode: 	 Aardingspen Sectie aardelektrode: 

Sectie aardgeleider: 	 16 mmz 

Aantal borden: 	 1 Aantal stroombanen: 9 Aantal reservekringen: 

Gedecentraliseerde productie-installatie: Niet aanwezig AC-Vermogen (maximaal): 	/ kVA 

❑ PV-installatie 	 ❑ Batterij-opslag D Waterstofcentrale ❑ Warmte-kracht-koppeling 	❑ Windmolen 

Schema's en plannen van de installatie: 

ACA ww- Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 0811,407.869 / TEL: 051 /200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referent ie: 202410012452 vl 
Datum controle: 07/11/2024 
Agent-bezoeker: Khalid Belamin Temsamani 
Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP 

EN ISO/IEC 17020 

ELEKTRISCHE It+1STALLAiIES.OP LAAGSPANNING PN• OP ZEER LAG •
(Boek I -;KB 08JU9/28ï9) 

SPANNING 

Dir verslag mcg enkel In 4n aaheo: afgec:n:ltor,.7e.'sopiezr; er> verspreid wa'clen. In rijn dAade vorm geld 	roppat a1, o[fgrneel exampioar. 

ReraenYB: 2ïr24100124 :2 vt 
tA[gRttitatum versta: 07/11i-2024    - Cidtun; controls: 07/11 /2:32.4 (09:00 ^ 09:4) P. r, 



Algemene beschriivincf van de differentieelsiroominrichtinaen 
Telfer Maats Type In Din #P Type Kringen 
Dag Algemeen Diff. 40A 300mA 4P A TB1 

Dag Ondergeschikt Diff. 40A 30mA 4P A TB1 

Dag Ondergeschikt Diff. 25A 30mA 2P A TB1 

Beschrijving van de stroombanen 
8 DISJ BIP Cl 6A / I DISJ BIP C20A 

VASTSTELLINGEN: Inbreuken 

Jnbreuken schema's en plannen:  
1.01. - Het eendraadsschema van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek I, Onderafdeling 3.1.2.1. (a)) 
1.02. - Het situatieplan van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1. Onderafdeling 3.1.2.1. (a)) 

Inbreuken elektrische installatie; 
7.10. - In de huishoudef)ke installatie zijn de contactdozen op laagspanning niet van het "kindveilige" type. (Boek I, Onderafdeling 4.2.2.3. (b)) 

Uitleg* s-sol 
7.24. - Verlichtingstoestellen: (Boek 1. Onderafdeling 5.3.4.2.) 

• De lamphouders met genaakbare actieve delen mogen niet gebruikt worden in open toestellen tenzij ze buiten het genaakbaarheidsgabarit van 
de gebruiker opgesteld zijn. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.4.2. (e)) 

lnbreuken leidingen en kleurcode. 
8.17.- De geplaatste elektrische leidingen en kabels zijn niet conform (vb. soepele tweelingkobels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale 
kabels (COAX), telefoonkabels (VVT),...) 

Uitleg• sonnerie 

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen 

• A - De schema's van de elektrische installatie moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden 
om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord. 

• A - Alle differentieelstroominrichlingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. 
voorschriften van de fabrikant). 

• A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie. 
• A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de 

keuring. 
• B - Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's. 

D€f verslag mng arE+celIn an geheet ofgeCmikt of ge.:i+pir: ~û en vcasra~.+ici wader.. h giln digitate vorm geld dtl roppurt origineel exerrptoar. 

Qei~z,~tir: 2:041C012452 vi 
Llitgiileciatum ver slcg: 07/11/2024 - Dotons cV'ntF.̂áe: 07/11/2024 E09:03 - fl9:40 p. 2/5 



.:.::.. Laat. de elektrische: installatie: aanpassen: in. functie. van 
de: vastgestelde inbreuken:. 

BESLUIT:  
:--.---- ., __ -. _._..._..---...._:...r ..,,._ : .:_: , .,:. ,.. 	r:.: _: ~ : ... 	. 	: 	.. : 	.: :. . ::.. : :: 	... ... ::... 	. .. 	.. 	. : . 	... . 	. 	.:.. 	.:. ... :..: .: : . .: 	. 	:.. 	.. . .:•: f;....;.,.,., 

sa ejei~rLççhe instatt e 4 öidtset rii0t aan :zje voars~hriften uan Boek l van, het katliriklljk besluit van $ sep embër 20 

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18 maanden na ondertekening akte 

❑ door hetzelfde organisme 	 © door een organisme naar keuze 

D De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. 

❑ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan hei begin van de installatie werden verzegeld. 

	

D tijdens een vorig plaatsbezoek 	 ❑ tijdens huidig plaatsbezoek 

❑ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken warden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe 
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht. 

Q De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle 
gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen, 

❑ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dal er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde 
brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het 
erkend organisme ingelicht. 

• De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft 
uitgevoerd. 

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeken 

ACA vzw - Erkend Controle Organisme 
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811407.869 
Tel. 051/20 00 02-Fax 051/20 10 02 
into@acavzw.be  - wvuw.acavzw.be  

De reglemenfake voorschriften: 

Dit verslag dient bewaard ie warden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag 
raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan 
de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen. 

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Hoek I van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient 
vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uitte maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de 
ingebruikname. Deze controle words uitgevoerd door een erkend organisme. 

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te warden over elk 
ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. 

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitboter van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website von ACA vzw (www.acavzw.bej. 

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van S jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke 
persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. 

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (hitps://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen. 

Stappenplan in geval van een niet-conforme elektrische installatie: 

Laat een herkeuring 
uitvoeren door een 
erkend organisme.: . 

illl •t arstoy mag enkel ln 7Vi gehzel orgeokuki of gos:apitrAr.i an 4:.w~x-el:i Wcrtien. In 7jn d52ti.Jf:s'Nxm geEdl dil rapport als origineel ownploor. 

Referent : 2J24ICOi2452 vI 
Utgiledaturn verslag:07/I1/2024-Datum controle: 07/11/2í24 í09:W-09:401 



ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 339, 8800 Roeselare 
BE 081 1.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referentie: 202410012452 vl 
Datum controle: 07/11/2024 
Agent-bezoeker: Khalid Belamin Temsamani 
Besluit: Niet conform 

23 3''.  
LAC 

 

BELAC 489-INSP 
EN lSO/IEC 17020 

BMJLAGE i.EitTIRiSCHE LASTALL IES OP LAAGSPANNING,EN' [OP !EER LAGE SPAN • 

Algemene gegevens 

Plaats controle: 	 Avenue de Monte Carlo 76, 1 190 FOREST 

Eigenaar: 

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie: 

Handtekening agent-bezoeker: 

!?il ver,kv !Tog enkel in fir. geheel afgedrukt of geXo-pi :ard 	verspreid ,.,,arden. In ?gn diç;lla1.. vorm geld' oit rapport als gxlOneel exempiaar. 

rte;erentle: 2?24117012452 vl 
LNi 3 Rednt!! n verslag: 0711112324 -Datum  a. nirofF,: l.'37/1 I i:M24 moo .OŸ:40 p. 415 



    

ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw,be / info@acavzw.be  

Referentie: 202410012452 vl 
Datum controle: 07/11 /2024 
Agent-bezoeker: Khalid Belamin Temsamani 
Besluit: Niet conform 

BSI  

LAC 

 

BELAC 489-INSP 
EN ISO/IEC 17020 

, .  _... 
BI~LAG~ .ELEKiRIS~11E INSTALLATIES OP:LA.AGS:PANN#NG.EN:o! ZEEtt LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Floats controle: 
	

Avenue de Monte Carlo 76, 1 190 FOREST 

Eigenaar. 	 / 

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie: 

Handtekening agent-bezoeker. 

Dit •fet:str•-g mog armt In 71n geheel afgedrukt of tieiopte y::, e<i versa-Nat waden. in An dtgitate .arn gel<Jt dit rapped aR artEèneel r:xemp'^ctr. 

Re!sentie: T0241ü112452vi 
Jit~iWalum verslag: v'7í11!a124-Datum tit7roiV•:07r1i.r2724(.Y;).J-09:4:1 
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