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De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).
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J Groen  De tank mag in dienst blijven
1 Oranje  De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
[ Rood De tank mag niet meer gevuld worden (] De tank mag nog gebruikt worden (] De tank mag niet meer gebruikt worden
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Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op'het'ogenblik van controle en met de gegevens Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord
die ons door de exploitant verstrekt werden. Een controle biedt geen enkele garantie voor de toekomst, met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.
onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tgt de vioeistofdichtheid van het reservoir.
E] De klant gaat akkoord dat All-in Tank Service een offerte maakt om de vastgestelde gebreken te verhelpen door reparatie, vervanging of neutralisatie.
(Handtekening erkend technicus) (Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.



