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Rapport de contrdole d'installations électriques & basse et a trés basse tension

| EXEMPLAIRE ORIGINAL | REF. 108/2026/52186/D01:1

DATE DU CONTROLE 13/02/2026 (09:10 - 09:50) AGENT VISITEUR Arnmaud Buekenhoudt
ADRESSE DU CONTROLE Rus Saint-Georges 25 J3A {étage TYPE DE CONTROLE Visite de contréle (6.5.) Exj
3eme) - 1400 Nivelles
» DOMNEES GENERALES
Adresse de l'installation Rue Saint-Georges 25 3A (étage Jeme) - 1408 Nivelles
Type de lncaux Unité d'habitation (appartement)
Objet du contréle Namend= danc In cadre d'une vente
Propriétaire .
Responsable des travaux non communigqué
Deérogations applicables/appliquées ;gztazﬂ}aﬂcms electriques domestiques anclen RGIE

» DONNEES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du reseau de distribution {(GRD) ORES ASSETS

Code EAN Non communiqué

Numéro du compteur 29421224

Index jour/nult 22851,8/

Type de coupure générale Disfoncteur

Céble compteur - tableau VVB Gmm?

Tension nominale de service 3x230V -AC

Courant nominal de |a protection de branchemant 10(40)A - Indétermind - 40A envisagé
> CONTROLE
Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan{s) de position Pas OK } Nombre de tableaux 1 | Nombre de circuits 7
Les fondations datent D'avant le 1/40/1981 Dispositif différentis] de tte absant
Type d'électrode de terre Piquats - Prise de terre commune  Dispositif différentie) supplémentaire 1D - 40A - 300mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de |a prise de terre (Q) Pas messurable Dispositit differentiel supplémantaire ID - 40A - 30mA - type A -test OK
Conformité des Falsons éguipotentielies et des PE  Pas OK Fixation/Etat/Détérioration matérlel Pas OK
Test de continuitg Concluant Contrble visuel appareils fixes et/ou mobiles QK
Contréle boucle de défaut Conchiant Protection contre fes contacts directs Pas OK
Protection contre les contacts indirects Pas OK Resistance générale disolement (M0} 1,20

Adéquation DPCDR - prise de terre Pas OK

Adéquation protections surintensités — sections oK

CONCLUSION : NON CONFORME [Xi

A la date du 13/02/2026 , l'installation élactrique de Rue Saint-Georges 25 f3A (étage 3ame) - 1400 Nivelles n’est pas conforme sux prescriplions du Livre 1 de
l'arrété royal du 8 septambre 2019 établssant le Livre 1 sur les installations électriques & basse tension et & trés basse tension,

Le contrdle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'instaliation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constalées pendant la visits de contrfle, doivent &tre exécutées sans retard et toutes mesures adéquates
doivent étre prises pour qu'en cas de maintien en service de l'instaliation, {es infractions ne constituent pas un danger pour las personnes.

Une nouvelie visite de contrile est & exécuter pour constater ja disparition deg infractions par fa méme organisme au plus tard avant le 13/02/2027.
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Rapport de contréie d'instaliations électriques & basse et & trés basse tension
[ ExewrLare crioivaL ]

» LISTE DES INFRACTIONS

Les fiaisons équipotentielics supplementaires dans la salle de baim pour toutes tes  ® La tension d'alimentation nest pas indiquée clairament de maniére apparente sur
parties métaliques simultanémant accessibles et les conductayrs de protsction da chague {ablsau de répartition ef de manosuvrs, - 3,1.3.3.a
tous les appareils ey maghines électriques ne sont pas réalisées. - @ L'utilisation de doyilles pour alimenter un point d'éclairage dans Fattente de Tapparei)
4.23.2.54.42.:7.1 44824, d'éclairage définfiif n'est autorisée - 4.2.4.3.3

* Les schémas unifilaires el/ou plans da position na sont pas présentg, - * Interrupter(s} stipy socle(s) de prize et/ou boita(s) de dérivation ne sont pas fixés
31.2..6.4.8.6.5.7.:9.1.2. correctament, - 1.4,

*  Raccordements et assemblage, les connexions ou détivations; des cables ne sohtpas  * Lindice de brotection cordre les contacts directs des luminaires, socles de prises etfou

sffectués en conformits vac leg régles de lart, alfss doivent dtre réalisses dans des interrupteurs n'est Pas suffigant - ij faut placer das giobes, des caches, des couvercles
bolles de dérivation, des tableaux, aux hornes ges Intenupteurs ou des prises de adaptés. - 4,22
courant ou dans leg apparails d'éclairage. Log beltes d'encastrement des prises ot ® L résistance de dispersion de fa prise de tarre n'a bas pu &tre mesurée car le
interrupteurs doivent atre suffisamment | 9es pour y réali facil t les sectionneur de terme nétait pes accessible, atalt cassé oy abgent ou n'a pas pu étre
cohnexions. - 5.2.6.1 abvert {écroux oxidés oy autre). - 54.3.6,;51.5,

® Un ou des socles de prises de courant ne compartent pas une sécurité enfant, - * Les dispositifs de protaction contrs |es surintensités n‘ont pas un Ppolivair de fermeture
4223, atiou de coupure minima] de 300DA, - 5.3.55.;8.2.2,

* |l faut revair Ia fixation d'unides fuminaire(s) - 1.4 /5.1 LTl manque des oblurateurs dans e tableau #lectrique. - 4.2,21.:4.2.2.3.

® Les bases de fusibles/disjoncteurs & broches ne sont pas Squipées d'éléments de
calibrage, - 5,3.5.5.

* La degré de protaction d'snveloppe(s} n'est Pas au meins égal & IPXX-B, -
42214223,

®  Du matérial dlectrique ast prasent dans un/des volume(s} qui ne ful est/sont p&s
autorisé(s) de la salle de haina/da douche. - 7.1.5.3,

Rappei sur las Prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou I'exploitant de Fingtallation Electrique est tefu :
) d'en assurer ou F'an faire assyrer l'entretien ; R
B} de prendre toutes mesyres adequales pour que lag dispositions du Livrs 1 da laréte royal du 8 septembre 2019 dtablissant e Livre 8uUr leg installations dlectrigues & basse tension
o & trés barse tension solent an tout temps obsarvés ; ) . d

c) da conserver lgs dotirmants, en e compris le ou lea rapports de contréle, de I'installation élactrique dans un dossier, de ie fehir 3 disposition de toyte Personne qui peut le consylter
at de mettre A dispasition una copia de ca dossler & toyt dventuel locataire :

d} de transmettre la dossier de Finstallation €lectrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou expicitant ;

&) d'aviser immédiatement lp fonctionnaire préposé a i surveitance du Service Public Fédéral ayant 'Energie dans ses attributions de tout accident Survenu aux persornes at dy,
directement ou indirectament, a Ja présance dinstallations Electriques ;

7 de renssigner dans Jo dossier de l'installation slectrigue toute medification i extension non importante survenye sur l'installatjon‘é!emiqua "

1) de laisser réafiser Ppar un organisme agréé yn conirgle de ité avant la mise an usage sur toute modification oy extension Importanie survenue sur l‘install_aﬁon élqetriql:l_e.

1) st des infractions ont &té Constaises lors de ta visite de contrile, de faire effettuer une nouvele visite de contrile par le méme organisme agrée afin de vérifier Ja disparition des
nfractions au terme du délai de un an, Dans fe cas oll, lors de cette seconde vislte, des infractions subsistent, Porganisme agréé se doit d'envoyer una copie du rapport de visite de
‘ontrdle 2 la Direction géndrale de IEnergie préposée &'la haute survelllance deg installations électriques domestiques,

e e —
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Rapport de contrdle d'installations électriques & basse et 3 trés basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

> ANNEXES

REF. 108/2026/52186/D01:1

Autrels)
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Rapport de contrdle d'installations électriques a basse et a trés basse tension

[ EXEMPLAREORIGINAL ]
> ANNEXES

Autra(s)
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Rapport de controle d'installations électriques a3 basse et a trés basse tension
h

| EXEMPLAIRE ORIGINAL | REF. 108/2026/52186/D01:1

» ANNEXES

Autre(s)
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