
AUTONOME S ECURITY CONTROLE
CONT'ROLEORGANISME

VERSLAG VÁN HET CONTROLEBEZOET( VAN EEN HUTSHOUDELIJKE ELEKTRISCHE

LÁAGSPANNINGSINSTÁLLATIE BIJ VERZWÁNNG WN DE AANSLUITING A,R.E.I. ÁTI.'276

onderzoek conform interne procedurcs l9 en 20 en werkvoorschrift E0a6

6.- VÁSTGESTELDE TNEREAKEN AP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHAETE]N GEEN

6. I
6. 2.

6. 4
6. 5

BESLUIT:

t .- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS waren verzegeld e n de schcma's waren aanrvezaS.

De verzwaring mag uitgevoerd worden.'fot maximum : 40 A - 230/400 V

De inspecteur
VAES PT]'I'ER - PV

Vr. De directeur,

Datunr onderzoek 29/0U20t4 Versl NO Pvl40I29A2 Fac 14F0401 ID PV4578

Sacramentstraat 3 3511
3sll K

,3511 K
B1'W3s1l K

Infiax EAN Ref.

Adres installatie
Eigenaar

Opdrachtgever

Ínstallateur

Netbehecrder
Teller No 25 048 380 Index das 16722.9 KWh Index nacht

lD rneettoestel METREL tvoe 3 102

I.. KENMERKEN ELEKTRISCHE
Type aardelektrodeDienstspanning

in Volt
Verspreidingsweerstand
aardinrichting RA in O

Algemeen i veau RI in
MO

no /40a v 23.7 Ohm 10 MOhm Pennen

Aansluitautornaat Algemene schakelaar Voedingskabel : íype en @ Borden Eindshoombanen

40A - ei 4P max. Diíï:40Al300 rnA/4P EXVB4x 10mtn2 2 g+12

K.B. van 01/07n
Ilet controlebezoek heeft tot doel de van de installatie vast te stellen met:

)t- - de voorschriften van dit reglement (A.R.E.I.) die erop betrekking lrebben, met uitzouderingvan art.276 tot279,
198 Ivoor 30waaryan de wasvoor het

- de voorschriÍten van artikel I tot en tnet g hebben voor het gedeelte waarvan de aanleg was279 die erop
na I oktober 1981.

2.2.-

2.3"- - de voorschriften van de netbeheerder

Verzwaring hoofdbord - laagspannings installatic tot max. 40A - 230 / 404 V

3.. AITGEVOERDE CONTROLES Zieorc..2

YAN Zieoap,.Z

5.. VERIFICATIE VAN HET VERSI./IG DOOR DE NETBEHEERDER Ziepas..2
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